Uwagi i zatagzniki: wystawione dwa protokoly dotyczace kontroli szczelnosci instalacji gazowej w kuchni oraz kontroli szczelnosci instalacii gazowej w kotlownii.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. Brak wyposazenia obiektu w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na poziomie poddasza oraz uszkodzone | [ usunieto w trakcie kontroli
istniejace awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na parterze oraz | pigtrze.

2. Brak wymaganego zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku przedszkola. [ usunieto w trakcie kontroli

3. Instrukcja bezpieczerstwa poZarowego nie posiada wszystkich wymaganych elementdw. [ usunieto w trakcie kontrol

4. Brak doprowadzonej do budynku przedszkola drogi poZarowej © utwardzonej nawierzchni, | [ ysunieto w trakcie kontroli
umozliwiajacej dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowe]j do obiektu budowlanego o kazdej
porze roku.

5. Nie przedstawiono protokotu przegladu aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu. [ usunigto w trakcie kontroli

6. Brak wykonania przepustu instalacyjnego w stropie kottowni. Znajduj si¢ tam otwor, przez ktory widaé | [ usunieto w trakcie kontrol
rure wypchang papierem.

7. Brak usuniecia wszystkich elementdw z punktu 6.2 Ekspertyzy Technicznej dla przebudowy budynku § [ usunigto w trakcie kontroli
Przedszkota nr 4 w Krosnie Odrzarskim.

[ Inne ustalenia: brak ]

~~ 14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego
L- )

Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezet do
protokotu. Protokét spisano na 11 stronach w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach i po Zapoznaniu sie z
jego trescig podpisano bez zastrzezen.

Jeden egzemplarz protokoiu pozostawiono kontroiowanemu.
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