OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZASILANIE OBIEKTU. Na podstawie warunkow przytaczenia do sieci ENEA
S.A., projektuje sie zasilanie jednego obwodu oswietlenia parkowego, jako
obwodowe oswietlenie targowiska. Lampy parkowe w ilosciach: 7 sztuk.
Zaprojektowano stupy oswietleniowe wysokosci 4m z zakoriczeniem typu A
dla wysiggnika WT-5/1 z fundamentem, producent ROSA, typ oprawy OPC-1,

zrédio $wiatta 70W. Zasilanie z istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego.
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Oswietlenie zewnetrzne obwodd nr 2 cz.1 - parkowe
1 2 3 4 5
1| wg nakfadoéw Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii I-11 m3 100,00
rzeczowych
KNNR 50701-010-060
2| wg nakfadow Utozenie rur osfonowych z PCW o $rednicy do 140 m 2,00
rzeczowych mm
KNNR 50705-010-040
3| wg nakfadow Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do m 265,00
rzeczowych 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
KNNR 50707-010-040 | kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm
4| wg nakfadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m| 241,00
rzeczowych 0 szerokoscido 0,4 m
KNNR 50706-010-040
5| wg nakfadow Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt m3 100,00
rzeczowych kategorii I-1l
KNNR 50702-010-060
6 | wg nakfadéw Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o szt 14,00
rzeczowych izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie
KNNR 50726-100-020 | na sucho korica kabla 5-zytowego, o przekroju zyt
do 50 mm2
7| wg naktadow Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych szt 7,00
rzeczowych stalowych o masie do 100 kg
KNNR 51001-010-020
8| wg nakfadow Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg szt 7,00
rzeczowych mocowanych na stupie
KNNR 51002-010-020
9| wg nakfadow Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt 7,00
rzeczowych wysiegnikach
KNNR 51004-020-020
10 | wg nakfadow Montaz przewodéw kabelkowych do opraw kpl 7,00
rzeczowych oswietleniowych, wciggane w stupy, rury ostonowe.
KNNR Wysokos¢ latarn do 4 m bez wysiegnika
51003-01010-090
11| wg nakfadow Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. | odcinek 7,00
rzeczowych o ilosci zyt - 4

KNNR 51302-030-101
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