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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 08. 1 0.202 1r.

HK.903.215.ż02I

DE'CYLIA nr HK- 270l582l202LID

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp. na podstawi e art.27 ust. 1 i 2
ustawy z dńa 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (tekst jednolity Dz. U.
z 20it r., poz. l95), art. 104 §1, art. 108 ustawy z dńa L4 czerwca 1960 roku Kodeks
posępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 202lr. 735 ze zm.), art. 12 ust. 1

ustawy z dńa 07 częTwca 200tr. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolityDz.LJ. z2020r.,poz.2028), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust.

1 pkt 4 oraz § 26 ust. I tozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 20t7t. w sprawie
jakości wody ptzęznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20l7t. poz. 2294), Po-zapoznańu 

się z Powiadomieniami o przekroczeniu (nr 1,7139495, 17139506 z dńa
08.10.2021r.) parametrów jakości próbek wody podawanej do sięci (Stacja Uzdatniania
Wody w Witnicy) orazz sieci (Urząd Miasta i Gminy Witlrica, ul. Plac AndrzejaZabłockiego
6) pobranej w dniu O5.t0.202tr. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego

w Witnicy,

I. stwierdza brak przydatności wody pyzeznacizonej do spożrycia przez ludzi dostarczanej

z wodociągu publicznego w Witnicy woda może być używana rvyłącznie

do spłukiwania urządzeń sanitarnych

II. nakazuje:

Miejskie ZakNady Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Mirosławskich 1,

66-460 Witnica

wykonanie następujących obowiązków:

1) Podjąó dzińania naptawcze w terminie natych{niastowvm, mająge na celu

.doprowadzenie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia ptzez ludzi dostarczanej

przez wodociąg publiczny w Wiilricy do wymagń określonych w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 20t7r. w sprawie jakości wody przezlaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20!7t., poz. 2294) tak, aby spełniała

te wymagania oraz poinformowaó o efektywności przeprowadzonych dzińń

naprawczych.
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2) Zapewńó w terminie nałchmiastowym w okresie braku przydatności wody

do spożycia przez ludzi awaryjne zaopatzenie konsumentów w wodę

odpowiadającą wymaganiom rczpotządzenia Ministra Z,drońa z dńa 7 grudnia

20t7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia ptz.ez ludzi (Dz. IJ.

z 20l7t., poz. 2294), co umozliwi korzystanie z wody i realizację dzińń
naptawęzych w celu poprawy jakości wody dostarczanej pruęz wodociąg publiczny

w Witnicy. W przypadku dostarczania wody cystemąlzbiornikiem - woda powinna

odpowiadaó wymaganiom w/w rczpotządzenia, a punkt pobierania próbek wody do

cysterny/zbiornika powinien być uzgodniony z Pństwowym Powiatowym

Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp.

3) Poinformowaó w terminie natychrniastowym konsumentów korzystających z wody

dostarczanej ptzęzwodociąg publiczny ił Witnicy o stwierdzonym braku przydatności

wody do spozycia woda może być używana wyłącznie

do spłukiwania urządzeń sanitarnych i zlitązanym z nim zagrożeńu zdrowotnym

dla ludzi oraz planowanych przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramie

ich realizacji.

III. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.202lr. administrator wodociągu publicznego w Witnicy przedłożył

w tutejszym Organie (za pośrednictwem pocżry elektronicznej) informację o wstępnym

wyniku badania wody (Powiadomienie o ptzebłoczeniu nr 17139495, 17139506 z dńa

08.10.2021r.) podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody w Witnicy) oraz wody z sieci

(Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6), pobranej w dniu

05.10.202tr. w ramach kontroli wewnętrznej(numer laboratoryjny próbki 06357tl10l2021,

063572lt\lżO2t - SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A,

43-200Pszcryna). Badania wykazńy obecnośó bakterii grupy coli w ilości: >20 jtk w 100 ml

(woda podawana do sieci) i > 10 jtk w 100 ml wody (woda z sieci), przy najwyższej

dopuszczalnej wartości parametru wpróbce wody 0 jtk w 100 ml.

Narusza to § 3 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 20l7t.

w sprayie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia ptzęz ludzi (Dz. U. z 20l7t., poz. 2294),

w myśl którego ,,PodmioĘ, o Hórych rnową w § 6-8, podejmujq wszelkie działania, aby woda

spełniała wymagania olłeślone dla: I) parametrów wslraźnikowych olcreślonych w części C

załqcznilm nr ] do rozporzqdzenia", kJ';óry określa wartośó parametru ,,baklerie €rrupy coli"

naOjtkw1O0ml.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Stwierdzenie

ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtóme zańeczyszczęńe
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lub nadmierną zawartośó substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. JeżeLi stwierdza się

w wodzie bakterie grupy coli - to należy załoĘó, że mogą być w niej również obecne

organizrrry patogenne. Z tego powodu bakterie grupy coli nie mogą zsnjdowaĆ

się w uzdatnionej wodzie dostarczanej odbiorcom, a ich wykrycie powinno pociągaĆ

natychmiastowe czynności mające na cęlu ustalenie przyczyny i podjęcie dzińń

naprawczych.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dńa 07 częrwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeńu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,, poz. 2028):

,,Nadzór nad jalrościq wody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi sprawujq organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej ną zasadach olłeślonych w przepisach o Państwowej

Insp e lrcj i S anit ar nej. "

Zgodńe z art. 27 ust. 1, 2 ustawy z óńa 1,4 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (ekst jednolity Dz. IJ. z 202lr., poz.195) ,,...W razie stwierdzenia naruszenia

wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwo,vvy inspehor sanitarny nalrazuje, w drodze

decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzołrych uchybień..." otaz ust.

2 wyżej cytowanego rozporuądzenia ,jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust.

1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowią ludzi, państwowy inspehor

sanitarny naknzuje unieruchomienie zaWadu pracy lub jego częŚci (stanowislra pracy,

maszyny lub innego urzqdzenia), zamlłlięcie obiektu uĘteczności publicznej, wyłqczenie

z elaploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środlra spożywczego, przedmiotu uĄtku,

materiałów i wyrobów przeznaczonych do lr.ontahu z żywnościq, kosmetyku lub innego

wyrobu mogqcego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych

działań; decyzje w tych sprmłach podlegajq natychmiastowemu wylronaniu".

W świetle przepisów § 21 ust. 1 pkt 4 rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody ptze7nIaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017t., poz. 2294): ,,Waściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspehor

sanitarny na podstawie sprawozdania, (...) stwierdza: (...) brak przydatnoŚci wody

do spoĘcia - w przypadku przelcroczenia parametrów milłobiologicznych oraz w sytuacji,

gdy woda jest niezdatna do uzycia, ą jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów -
z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego

konsumentów, cz! woda może być wykorzysĘwana do innych celów niż do spożycia przez

ludzi".

Biorąc pod uwagę fakt, że wodociąg publiczny zaopatrĄe w wodę mieszkńców

miejscowości Witnica i Białcz (ok. 5410 osób) po rorwńeniu stopnia zagrożeniadla zdrowia

i życia ludzi, wynikającego ze spoż:ycia wody zańeczyszczonej bakteriami grupy coli,

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gorzowie WĘ. stwierdził brak przydafiroŚci



wody do spoĘciarłzęz ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Witrricy (woda może

być uzywan a wyłączńe do spfukiwania urządzeńsanitarnych).

Z uwagi na powyższe oraz naruszenie cytowanych przepisów pravra, a także

na podstawie art. 104 §1 i art. 108 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

adminisfuacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 202lr. 735 zę mt.), w myśl których

oyt.i ,,...Organ administracji publicznej załatwia sprcwę przez wydanie decyzji, clryba

że przepisy kodelrsu stanowiq inaczej...", ,,Deq/zji, od laórej służy odwołąnie, może byĆ

nadany rygor naĘchmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę

zdrowia lub irycia ludzkiego (...)", wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające

z nieodpowiedniej jakości wody ptzeznaczonej do spoĘcia ptzez ludzi, Pństwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nadń decyzji rygor natychmiastowej

wykonalności i odstąpił od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, określonej w art.

10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z powodu ochrony zdrowia ludzkiego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie pra\ilo wniesienia odwołania do Lubuskiego

Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

wterminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonaniadecyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa)

2. Zgodńe z art.lT7a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona możę

ztzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Pństwowego Powiatowego lnspektora

Sanitarnego w Gorzowie V/lkp. Z dnięm doręczenia tuĘszemu organowi oświadczenia

o 7xzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania ptzez ostatnią ze stron postępowania,

p.o. Pań
Inspekto

w Gor

Po§/iatov/e8o
nitarnego

nlg,l, 1łlz,

Otrzymują:
1. Miejskie Zakład}, Komunalne Sp. z o.o. ul. KosynierówMirosłaryskich 1.66-460 Witnica
2^, ala

decyzja staje się ostateczna i



KOMUNIKATNr5/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wkp.

z dnia 8 październil<a202lr.

w sprawie braku prrydatności wody do spoź.ycia

z ryolociagu nublicznego w Witnicy zaonatruiacego mieiscowo§ci,:,

Witnica. Białcz

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 'w Gorzowie Wlkp., po zapoananiu się

z Powiadomieniami o przekroczeniu (nr 17139495, 17139506 z dnia 08.10.2021r.) parametrów

jakości próbki wody podawanej do sieci orazz sieci, pobranych w dniu 05.I0.202Ir. z wodociągu

publicznego w Witnicy informuje, iż jakośó wody podawanej z w/w wodociągu nie spełnia wymagń

określonych w rozpotądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody

przęzrlac7.ołrrej do spożyciaprzezfudzi (Dz.|J. z20l7r., poz.2294) pod względem bakteriologicznym

(bakterie grupy coli).

W nviązku z powyższym za|ęca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu nie może byó spoż,ywana ani używana do przygotowania posiłków,

- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych

i prania,

- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do vządzeń sanitarnych, tj. WC

Administrator wodociągu zostń zobowięany do zapewnienia zastępczego źródłazaopatrzenia

mieszkńców w wodę oraz podjęciadziałńnaprawczych celem doprowadzenia jakości wody

do obowiązuj ących wymagń.

powyższe informacje obowiązują do czasu odwołan§b. 
na
Inspektora

wGo

Powiatowego
nitefnego

nłgr inż.

e"§rl

ńska

M

AG.


